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Číslo výkresu:

Vypracoval: Šabík

Rozme
VLV-1300

rový náčrtok
chladi ač

Umiestnenie a pripojenieDátum:

List:

Investor: VLV-1300-N
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UMIESTNENIE ELEKTRICK PRIPOJENIEÉ

rozvádzač

3+N+PE~50Hz
400/230V/TN-S

25C/3

CYKY-J 5x4

chladič
VLV-1300

vonkajšia
jednotka

CYSY 3Gx0,75
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KONDEN TORZÁ

CHLADIČ
VLV-1300
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KONDEN TORZÁ
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3 000500 1 000

SERVISNÝ
PRIESTOR

REKUPERÁCIA
vonk. závit 1”

ĽADOVÁ VODA
vonk. závit 6/4”
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Dúchadlo je
demontovateľné

REKUPERÁCIA
vonk. závit 1”

ĽADOVÁ VODA
vonk. závit 6/4”

VEL NÍ
CY Y

x0,5
KF

2x5
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