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PP32 PN10
izolácia Izoflex
hr. 10 mm

Ovládanie

Pri vypúšťaní vody a servise  odskrutkovať
tieto skrutky a snať celý stredný diel klapiek.

Vnútri Vonku

rozvadzač

3+N+PE~50Hz
400/230V/TN-S

20C/3

CYKY 5Cx2,5

SYKFY 10x0,5
chladič
JN-15

chladič
JN-15
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1Počet listov:NÁZOV :

Rozmerový náčrtok
chladiča JN-15

1List:

Číslo výkresu:Vypracoval: Ing. Adamec RN-JN-15

UMIESTNENIE CHLADIČAELEKTRICKÉ PRIPOJENIE


